l INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN MURES MINISTERUL EDUCATIEL
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Nr. 690/ 30.08.2022

APROB,

Citre
Unitatiile de invatdmant din Judetul Mures,

In atentia doamnei/domnului director

Referitor: neconformitdfi baza materiald

Ca urmare a adresei Ministerului Educatiei cu numarul 13121/24.08.2022, inregistratd la
Inspectoratul Scolar Judetean Mures cu numarul 690/26.08.2022, cu privire concluziile controalelor
de prevenire executate de personalul inspectoratelor pentru situatii de urgentd la unititile de
invatimant, va transmitem urmatoarele:

» In urma controalelor s-au constatat incalciri ale legislatiei privind apararea impotriva
incendiilor, unele dintre acestea fiind solutionate operativ pe timpul respectivelor actiuni;

» In judetul Mures existi unitdti de invatamant care functioneaza fara autorizatie, astfel este
necesar sd aduceti la cunostinta autoritatilor publice locale c. in calitate de proprietari/administratori.
au obligatia legald sd ia toate masurile care se impun astfel incat procesul de invitimant si se
desfésoare in conditii optime si de deplina siguranta.

Totodata, dorim sa tragem un semnal de alarma asupra celor mai importante deficiente regisite
la unitétile de invatdmant controlate:

- Exploatarea instalatiilor electrice in conditii care pot determina cresterea riscului de
incendiu;

- Neechiparea sau nefunctionarea instalatiei de iluminat de securitate pentru evacuare;

- Neechiparea sau nefunctionarea instalatiilor de detectare, semnalizare si alarmare incendiu;

- Nedotarea sau nefunctionarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu hidranti
interiori/exteriori;

- Neasigurarea conditiilor de evacuare a persoanelor in cazul producerii situatiilor de urgent;
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- Neverificarea periodica a instalatiilor electrice;
- Neefectuarea mentenantei periodice pentru instalatiile cu rol de apirare impotriva
incendiilor.

Pe plan national, deficientele prezentate mai sus, in special: scurtcircuitul electric, efectul
termic al curentului electric §i utilizarea necorespunzitoare a focului in aer liber (fumatul in spatii
nepermise), au fost principalele cauze de producere a incendiilor in peste 20 de unititi de invatdmant.

Luand in considereare aspectele semnalate, va rugdm sd dispuneti adoptarea masurilor si
solutiilor concrete care se impun, in vederea eliminarii deficientelor constatate si a obtinerii avizelor
de securitate la incendii. '

Intocmit/Redactat,
Consilier tehnic-investitii,
ing. drd. Petr 0os MORAR
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